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Undersø else af drikkevand

Anlægsnr: 497- V -O2-200055~O
Rekvirent: Anlægsnavn: Årslev vandværk
Midtfyns Vandforsyning Udtaget sted: Vaskerum
Kopimodtagere: Prøve ID: kio6
Årslev Kommune Udtaget adresse: Birkelundsvej 1, 5792 Årslev
Fyns Amt, forv. teknik/miljø Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Embedslægeinstitutionen Årsag: Ordinær
MiljøcenterFynfTrekantsområdet Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn

Omfang: Ol-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 02.11.2006 13 :20
Prøve modtaget: 02.11.2006 18:46
Analyse påbegyndt: 02.11.2006
Analyse afsluttet: 09.11.2006
Bakt, undersøgelser 031106
påbegyndt dato/kl: 09:20
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Undersøgelser :.,.. Resultat Enhed GræDleVærdi Metode CV% DL

Laboratorieundersøgelser:
#Klarhed Klar iDam
#Farve Ingen iDam
#Lugt Ingen ingen -
#Smag - ingen

Ae~2~t ki!!!ta!, 22°C;_,' ~ antaVml max. 200 DSÆN ISO 6222:2000 8 l
Koliformebakterier '-; " <1 /100ml i.m. ISO 9308-1:2001 41
E. coli . <1 /100ml i.m. ISO 9308-1':2001 7 l

Konduktivitet 59,2 mS/m min. 30 DS/EN 27888 2 1,0
pH 8,0 - ingen DS 287 I

Jern max. 0,2 KM 33 S 0,01
Opløst ilt min. S DS 2206 6 0,2
Nitrit max. 0,1 DS 222 4 0,000

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser -af Miljø-
styrelsens vandkvalitetskrav.
Denne rapport erstatter tidligere fremsendte, med samme journal nr. resultatet
for total jern udgår p.g.a laboratorie fejl.

Med venlig hilsen ~/(l,uclf ~l - !ttb~~ venft fanG: cient Søren Krohn Skovgaard

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.
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Anlægsnr: 497- V -02-200055-0
Rekvirent: Anlægsnavn: Årslev vandværk
Midtfyns Vandforsyning Udtaget sted: Vask i bagindgang
Kopimodtagere: Prøve ID: kio5
Årslev Kommune Udtaget adresse: Birkelundsvej 2,5792 Årslev
Fyns Amt, farv. teknik/miljø Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Embedslægeinstitutionen Årsag: Omprøve
MiljøcenterFynfrrekantsområdet Fonnål: Drikkevandskontrol, ledningsn

Prøve udtaget: 29.11.2006 12:20
Prøve modtaget: 29.11.2006 18:50
Analyse påbegyndt: 29.11.2006
Analyse afsluttet: 05.12.2006
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Med ven!ig hi~/e (
~Aette Vendel

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.
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