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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 55
E-mail: eurofins@eurofins.dk

øster Hæsinge Vejen, den 27.10.2005

Lombjergvej 22 --t 5750 Ringe W DANAK Side 1 af 1

Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-68013-02

Prøvetype: 7747

Att:Ringe Vandværk, Vandværk

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype: Org. chlorforbindelser + BTXN Anlæg: 431- V -02-2000-59

Modtagedato: 06.10.2005 øster Hæsinge Vandværk

Prøvningsperiode: 06.10.2005 - 19.10.2005

Udtaget den: 05.10.2005 Kl. 11 :05 af Jan Moses, Eurofins Miljø AIS
Udtagningssted: V N ,afgangsledning på vandhane
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Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks CV%
i
l 60226 Chloroform <0,02 J1g/l GC-MS pentan 0,02 I 4,7

60228 1,1,I-trichlorethan <0,02 J1g/l GC-MS pentan 0,02 I 1,7
I
I 60230 Tetrachlormethan <0,02 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 I 1,6

! 60227 Trichlorethen <0,02 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 I 1,3
60229 Tetrachlorethen <0,02 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 I 1,7

60757 1,2-dichlorethan <0,03 J1g/l GC-MS pentan 0,03 I

62260 Benzen 0,05 J1g/l GC-MS pentan 0,02 I 10
I 62261 Toluen 0,25 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 . 10

62263 m-og p-xylen 0,13 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 10

62264 o-xylen 0,06 J1g/1 GC-MS pentan 0,02 10
62265 Naphthalen \ <0,02 J1g/l GC-MS pentan 0,02 Z 10

'/t . r '1l'/
Hans Søgaard

Kopimodtager(e): Faaborg Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst., Miljøcenter Fyn

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø NS.

CV%: Rel variationskoefficient DL: Detektionsgrænse Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins MiljØ NS.
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 55
E-mail: eurofins@eurofins.dk

øster Hæsinge Vejen, den 27.10.2005

Lombjergvej 22 --t-..
5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2

Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-68013-01

Prøvetype: 8572

Att:Ringe Vandværk, Vandværk

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype: Udvidet kontrol Anlæg: 431- V -02-2000-59

Modtagedato: 06.10.2005 øster Hæsinge Vandværk

Prøvningsperiode: 06.10.2005 - 17.10.2005

Udtaget den: 05.10.2005 Kl. 11 :05 af Jan Moses, Eurofins Miljø A/S
Udtagningssted: V N ,afgangsledning på vandhane

- --=~' .;o; ;~ ~ ' - ~ ,~~~'" ~'-""'~ ~.d~ - - ~ -~c-c~"'~

~'o

Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks CV%
20051 Lugt *) ingen Sensorisk

r 20165 Udseende *) klar Sensorisk. 20065 Smag *) normal Organoleptisk

l 62937 Coliforme bakterier <1 1100ml Colilert 1 o
62938 E. coli <1 1100ml Colilert 1 o
62935 Kimtal22°C <l/ml DS/INF 6222:1999" 50
62936 Kimtal37°C <l/ml DS/INF 6222:1999 1 5
60132 Farvetal 3 mg/! Pt DS 289,C 1 5 5,0

60161 Turbiditet (};30 FTU DS 290 0,10 0,3 5,0
60012 Ammonium+ammoniak 0,012mg/l DSÆNISOl1732 0,0065 0,05 5-10
60015 Bicarbonat 230 mg/l DS 256 3 >100 2
60751 Fluorid 0,24 mg/l DSÆN 10304 0,05 1,5 4-16
60020 Chlorid 20 mg/l DSÆN 10304 0,1.0 250 2
60752 Nitrat . <0,50 mg/l DSÆN 10304 0,50 50 2

60158 Sulfat 55 mg/l DSÆN 10304 0,20 250 2
60139 Total-P 0,012 mg/l DS 292/Lachat 0,005 0,15 5-10

Kopimodtager(e): Faaborg Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst., Miljøcenter Fyn

Denne rapport er kun gældende for del/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives. undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins MiljØ NS.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins MiljØ NS

*) = Ikke omfattet af akkreditering. CE.T"'JN~704
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Side 2 af 2

PRØVNINGSRAPPORT ~~~~:~~: ~;~;-68013-01
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Anal se Resultat Metode DL Vejl. Maks CV%
60494 Calcium 90,9 mg/l SM 3120 0,3 4,3

. 60496 Magnesium 6,6 mg/l SM 3120 0,1 50 3,6

60056 Natrium 11,0 mg/! SM 3120 0,07 175 3,1
60052 Kalium l,S mg/l SM 3120 0,1 10 3,0

60048 Jern <0,010 mg/! SM 3120 0,010 0,10 5,0
60054 Mangan <0,005 mg/! SM 3120 0,005 0,01 4,0
60009 Aggressiv kulsyre <2 mg/! C02 DS 236 1 1 1,0
60141 Hårdhed,total 14 °dH Beregning 1 1
60144 Tørstof 333 mg/! DS 204 10 1500 6,0
60154 NVOC 0,74 mg/! 5310A+B 0,1 4 1,5
60162 Temperatur 9,7 °C Feltmåling 11

60001 pH 7,8 DS 287 Fe1tmåling 7-8,5
60143 Ledningsevne 47,9 mS/m DS 288 Feltmåling >30 1,0
60142 Ilt 6,4 mg/l 02 DS 2206 Feltmåling 0,1 >5 0,5

60149 Nitrit <0,010 mg/l DS 222 Feltmåling 0,010 0,01 0,5
60247 Prøvetagning + DS 2250

'/t & r~
Hans Søgaard

Kopimodtager(e): Faaborg Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst., Miljøcenter Fyn

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø A/S.

CV% Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins MiljØ A/S.

*) = Ikke omfattet af akkreditering. CERT"'JN~704
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
DK-6600 Vejen
Telefon 70 22 42 66
Telefax 70 22 42 55
E-mail: eurofins@eurofins.dk

øster Hæsinge Vejen, den 27.10.2005
Lombjergvej 22 ,j: ,
5750 Ringe W DANAK Side 1 af 2

Reg. nr. 168 Journal nr.: 8205-68013-03

Prøvetype: 5240

Att:Ringe Vandværk, Vandværk

PRØVNINGSRAPPORT

I Prøvetype: 24 Pesticider Anlæg: 431-V-02-2000-59

i Modtagedato: 06.10.2005 øster Hæsinge Vandværk

Prøvningsperiode: 06.10.2005 - 26.10.2005

Udtaget den: 05.10.2005 Kl. 11 :05 af Jan Moses, Eurofins Miljø A/S
Udtagningssted: V N ,afgangsledning på vandhane
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Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks CV%
62220 Atrazin <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62221 Bentazon <0,010 lig/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62222 Cyanazin <0,010 11g/l LC-MS 0,010 6,6

62223 2,4-D <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62224 Desethylatrazin <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62225 Desisopropylatrazin <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62226 2,6-Dichlorbenzamid <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62227 Dichlorprop (2,4-DP) <0,010 lig/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62228 Dichlobenil ia 11g/l MK8212-GC/MS 0,010 15

62229 Dimethoat <0,010 11g/l LC-MS 0,010 7,6

62230 Dinoseb <0,010 lig/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62231 Diuron <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62232 DNOC <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62234 Hexazinon <0,010 lig/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62235 Hydroxyatrazin <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

62236 Isoproturon <0,010 11g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15

Kopimodtager(e): Faaborg Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst., Miljøcenter Fyn

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner Rapporten må ikke gengives. undtagen i sin helhed. uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø A/S.

CV%: Rel. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins MiljØ A/S.

") = Ikke omfattet af akkreditering. CERT4AJJNV-=704
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PRØVNINGSRAPPORT ~~::~;~: ~~~~-68013-03

Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks' CV%
62237 MCPA <0,010 ~g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15
62238 Mechlorprop (MCPP) <0,010 ~g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15
62239 Metamitron <0,010 ~g/l MK82 l 2-LC/MS/MS 0,010 15
62240 Pendimethalin <0,010 ~g/l MK8212-LC/MS/MS 0,010 15
62241 Simazin <0,010 ~g/l MK8212.LC/MS/MS 0,010 15
62242 Terbuthylazin <0,010 ~g/l MK8212.LC/MS/MS 0,010 15
60607 Pentachlorphenol <0,010 ~g/l LC-MS 0,010 11

62310 Linuron *) <0,010 ~g/l LC.MS, 0,010 8,2

~.r~
Hans Søgaard

Kopimodtager(e): Faaborg Kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst., Miljøcenter Fyn

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner Rapporten må ikke gengives. undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins MiljØ A/S.

CV% Rel variationskoefficient DL: Detektionsgrænse Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins Miljø A/S

*) = Ikke omfattet af akkreditering. CERTWJNI~704
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PR8VNINGSRAPPORT

0__0 0' '. .. o. " . '" ...0_." '00- _00_0'0- _00.

Prøvetype: BTXN Anlæg: 431-V-O2-2000-59
Modtagedato: 16.11.2005 Øster Hæsinge Vandværk

PrøvDingsperiode: 16.11.2005 - 21.11.2005
___000_0 ., ," 0."_0__00_0-

Udtaget den: 15.11.2005 Kl. 12:25 af Jan Moses, Eurofins Miljø NS
UcMagningssted; VIV, ~~gs ledning
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: ADalyse Res_:: Metode DL Vejl. Miks. CV%
J 62260 Benzen <U.O2,.g/i Gc-MS,.._o.ooo, , . e,c ,'.' 1 18
I 62261 Toluen ~.02 JIg/i GC-MS ~ °e,a' . ,. '0_' 19

_0__0"'.'0 ", . ','_'0__0- _0000"'_".0'_-=62263 m-og p-xylen ' <0.82 ,.gn GC-MS pe&8 v.c 18
62264 o-xyien ~,02 lig/! OC-MS PG8I 000 8.ei". , o o --- 19

62265 NapbtbaJeD _.'-,'.' o, '. .. "o<O.v,.'j.8n ., ,.. ~';;;:"-- 8,C Z 10

,-'o-..,. ",..,-,-,o ~

60247 Prøvetagning + 1:)8 22.w
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~ Peter RefUP . '-~)":ji;J.;,%"t~~r~~};. o.'. ,-'

~~8): FaabOIg ~. F~ Amt. EøIbedslegøk1Sl. ~ Fyn

DeI'M'Ie rappoIt er kun ~ ror deVc» ØI'Ø\IecIQ~, Raø!X'I'I8n InA ~ ~ ~ i MI neIIed, lIt18n ~ ~ Ira E~ "'UØ A/S.
tV%; ~ ~~ Ol: ~ ~.1EIW1e ..~t beØ ~. Eud'I8 - A/S.
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! Ladelundvej 85
I DK-I800 Vejen
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~ øster Hæsinge V-len. den 23.11.2005
i Lombjergvej 22 .I 5750 Ringe DANAK Side 1 af 1

Reg. nr. 188 JOtIrnaJ nr.: 8205-83297-01
Prevetype: 7751

A tt:Ringe Vandværk, Vandværk
,

: PR0VNINGSRAPPORT
!
i

I
II """'-'." , I

I Prøvetype: BTXN Anlæg: 431-V-02-2000-59
: I Modtagedato: 16.11.2005 øster Hæsinge Vandværk

! Prøvningsperiode: 16.11.2005 - 21.11.2005
. Udtaget den: 15.11.2005 Kl. 12:40 af Jan Moses, Eurofins Miljø AIS ;

Udtagningssted: DGU.154.217 BI i
i. .. .."-- i

I'-'-.. , ... .. I

Analyse Resultat Metode DL Vejl. Miks CV% :,-., 62260 ~zen ~!.~.I:'i!1 . ~~-~~tan 0,02 1 10 ;

62261 Toluen , - O.O56)!g/1 GC-M5pen\llll '~ ,. .. ~.o ;
62263 m-og p-xylen 0,036 ~g/1 ac..MS penlaJl 0,02 10 !

-622~ o-xyien <o:Iii'~ili'...'-" OC:tii"f;;t;;-- O,oz ~.~ I
:~~:~ :~~~7ng ,..~. <o,O~)!g/I :.~::- ø~ ...1 a.o i

-'."--. , I
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~M/\I ~ ~ r
Peter Rerup

Koplmodtagtr<t): Faaborg Kommune. Fyns Amt, Embødslmgølnst.. Mlijøcønter Fyn ,
1
;
,

Denne ~ er klln gældende for del/cIe pl'eve<le smør. RBPPOf1eI\ ~ Ikke gengives, IIrJdIagen I aln ~hed, uden ~rI1\Øg godkln(M188 fra Eul'Ofin& tli8Ø A/S. :
I

(:\1%: Rel. V8r18~ Dl: D8æk~rænae. SPØlusmåIIIl denne 8nllysel8PPO!t bedes rettet dl ~urOflns Mljø A/S. 1
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