oa " SN, Eurofins Miljs A/S
< e u rofl n S :\\V_é/’;_ Ladelundvej 85
Y Hac=wrA @e DANAK 6600 Vejen
;///——\\\}? TEST Reg.No. 168 Danmark
’,,/” N\ \\\\\‘ Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Midtfyns Vandforsyning Rapportnr.: AR-16-CA-00497393-01
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Analyserapport
Provested: Avaerket-Vandgarden Boring DGU 155.1663 Dyreskuep. - /4473005108
DGU-nr: 155.1663
Provetype: Ravand - Andet
Preveudtagning: 12.12.2016 kl. 10:15
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S VEK
Analyseperiode: 12.12.2016 - 23.12.2016
Provemaerke: Fra boring.
Lab prevenr: 80399751 Enhed Kravverdier DL. Metode a) Um
Min. Max. (%)
Chlorphenoler
2,4-dichlorphenol <0.01 ug/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
2,6-dichlorphenol <0.01 pg/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
Pesticider
2,6-DCPP <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0.01 yg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
2,6-dichlorbenzosyre <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
4-CPP <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
4-nitrophenol <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
AMPA <0.01 ug/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14
Atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Bentazon <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
CGA 62826 <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
CGA 108906 <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Desethyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desethyl-desisopropyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28
Desethyl-hydroxy-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desethyl-terbutylazin <0.01 pg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Desisopropyl-atrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Dichlobenil <0.01 ug/l 0.01 M 0352 GC-MS 15
Dichlorprop (2,4-DP) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Didealkyl-hydroxy-atrazin <0.01 yg/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 28
Diuron <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Ethylenthiourea (ETU) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Glyphosat <0.01 ug/l 0.01 M 8270 LC-MS/MS 14
Hexazinon <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Hydroxyatrazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 22
Hydroxysimazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
MCPA <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Mechlorprop (MCPP) <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metalaxyl-M <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 24
Metribuzin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metribuzin-desamino <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist i.m.:  ikke malelig
DL.: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
af 2

Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.

Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten mé ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Modt. dato: 12.12.2016

Avaerket-Vandgarden Boring DGU 155.1663 Dyreskuep. - /4473005108

Provested:
DGU-nr: 155.1663
Provetype: Ravand - Andet

Prgveudtagning:
Provetager:
Analyseperiode:

12.12.2016 kI. 10:15
Eurofins Miljg Vand A/S VEK
12.12.2016 - 23.12.2016

Prevemaerke: Fra boring.
Lab prevenr: 80399751 Enhed Kravverdier DL. Metode a) Um
Min. Max. (%)
Pesticider
Metribuzin-desamino-diketo <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Metribuzin-diketo <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Simazin <0.01 ug/l 0.01 M 0336 LC-MS/MS 20
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS ISO 19458,DS I1SO 5667-5 A
Underleverandor:
A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
Kopi til:
Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghgj Alle 2, 5750 Ringe
23.12.2016
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter
Rentvand@eurofins.dk
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist i.m.:  ikke malelig
DL.: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Side 2 af 2

Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, segeord: Maleusikkerhed.

Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten mé ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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