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Resultat
*i

Målt i felten

klar
#Farve ingen ingen

#Lugt ingen ingen
#Smag - ingen

Aerob! kimtal 3 antal/ml max 200 DSÆN ISO 6222:2000 8 J.

Koliforme b <1 /IOOml im ISO 9308-1:2001 4 l
E. co li <1 /IOOml im ISO 9308-1:2001 7 l
Konduktivitet 63,6 mS/m min 30 DSÆN 27888 2 1,0
pH 8,0 - ingen DS 287 lJern . max 0,2 KM 33 ICP-MS S 0,01

Opløst ilt min. S . DS 2206 6 0,2
Nitrit' max 0,1 DS 222 4 0,000

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljø-
styreisens vandkvalitetskrav.

Med Venli~;cJJ "

civ.ing. Niels Weibel

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.
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