
'l" --

Steins Laboratorium A/S

STEINS Ladelundvej 85
6650 Brørup

Telefon 75 38 17 33
Telefax 75 38 37 21
Internet: www.steins.dk. E-mai!: info@steins.dk

NS reg.nr, 108633

Ringe Vandværk Brørup, den 26.02.2001
Lombjergevej 22 . Side 1 af 1
5750 Ringe ~ DANAK Journal nr.: B201-06834-01

reg. nr. 226 Prøvetype: 5052

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype: Begrænsetkontrol,lille
Modtagedato: 21.02.2001

Prøvningsperiode: 21.02.2001 - 26.02.2001

Udtaget den: 20.02.2001 Kl. 09:00 af JKM, Steins AIS
Udtagningssted: Krarupvænge 3, Krarup

Mærkning: (

Prøvetagningssted:
Bl.batteri i køkkenet.

Analyse Resultat Metode
20051 Lugt nofll1al Sensorisk
20165 Udseende klar Sensorisk
6000 1 pH 7,S - DS 287 FcltrnAling

60048 Jern <0,010 mg/l SM 305 0,05

20065 Smag nofll1al ~anolcptisk
60239 Colifofll1e bakt. <I /100m1 DS 2255 .. O 15

60241 Kimtal v. 21DC <l/ml DS 2252 .. 50 100 15
60162 Temperatur S,4 DC FeltrnAling 11
60143 Ledningsevne S7,S mS/m DS 288 FeltrnAling
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Ansvarlig( e): ry
HANS

Kopimodtager(e): Ringe kom lægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium NS.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

*) = Ikke omfattet af akkreditering. Tlf. 97 40 53 Il Mejeri & Levnedsmidler, Holstebro CO.T4"'0",,00101,.
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