
~

, !

Tilbudsnr: 0601-0049

,,\"1"//1"" '-/ ;tI, å"" ~ "',~ *g~~of:.K AnalyCen
"1 ~ r'\ ~ ~", 11/,,1,,\" '

A/S AnalyCen
. CVR nr. 17 148672

MIdtfyns Vandforsyning Journal nr.:
Lombjergevej 22 V206-0 1887 -O 1 Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
5750 Ringe Side 1 af 1 Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

28.07.2006 AV www.analycen.dk
Att: Hans la Cour Direkte telefon tillaboratoriet:79 24 71 04

U ndersø else af drikkevand
Anlægsnr: r 497-V-O2-200055-0

Rekvirent: Anlægsnavn: Årslev vandværk
Midtfyns Vandforsyning Udtaget sted: Baggang
Kopimodtagere: Prøve ID: kio 4
Årslev Kommune Udtaget adresse: Birkelundsvej 1,5792 Årslev
Fyns Amt, forv. teknik/miljø Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Embedslægeinstitutionen Årsag: Ordinær
MiljøcenterFynfrrekanlsornrådet Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn

Omfang: O l-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 20.07.2006
Prøve modtaget: 20.07.2006 16:41
Analyse påbegyndt: 20.07.2006
Analyse afsluttet: 28.07.2006
Bakt. undersøgelser 210706
påbegyndt dato/kl: 09:15

c

O~f!~qtl°':l!!!/f!!!!-~er: -
#VaIidtem ranD' .~=:..f,;~~' T-S-2-Laboratorieundersø eiser: .., '.

#Klarhed I<1ar inøa! ~-,

#F arve Ingen ingen
#Lugt Ingen ingen
#Smag - inga!

Aerobt kimtal22°C 1 antaVml mø. 200 DSÆN ISO 6222:2000 8 1

E. coli <1 /lOOml i.m. ISO 9308-1:2001 7 1
Konduktivitet 52,0 mS/m min 30 DSÆN 27888 2 1,0
pH 7,9 - inøa! PS 287 1Jern. <O 01 m mø. 0,2 KM 33',5 . 0,01

Opløsttlt 10 mg/l min. S DS 2206 6 0,2
Nitrit <O 0005 m l mø. 0,1 DS 222 4 0,000

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljø-
styreisens vandkvalitetskrav.
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