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Prøvetagningssted: Hane i værksted.

Analyse Resultat Metode DL Vejl. Maks CV%
20051 Lugt *) ingen Sensorisk
20165 Udseende *) klar Sensorisk

11756 Smag *) nonnal
56838 Colifonne bakterier <1/100ml Colilert 1 o
56839 E. coli <I 1100ml Colilert 1 o
55076 Kimta122°C <1 Iml DS/INF 6222:1999 1 100

60048 Jern 0,030 mg/l SM 3120 0,010 0,10 5,0
60162 Temperatur 11,1°C Feltmåling 11

60001 pH 7,4 DS 287 Feltmåling 7-8,5
.I 60143 Ledningsevne 58,4 mS/m DS 288 Feltmåling >30 1,0
., 60142 Ilt 5,8 mg/l 02 DS 2206 Feltmåling 0,1. >5 0,5

60247 Prøvetagning + DS 2250
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Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins Miljø NS.

CV%: Re!. variationskoefficient DL: Detektionsgrænse. Spørgsmål til denne ana!yserapport bedes rettet til Eurofins Miljø NS

*) = Ikke omfattet af akkreditering. CERTON'N""""704


